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Zawiadomienie o0 wyborze najkorzystniejszej oferty

EZ/215/17/2010

Zamawiajgcy na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
2010 Nr 113, poz. 759) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

nicograniczonym na Zakup i dostawe, montaz oraz uruchomienie agregatu

pradoetwérezego 0 mocey ciaglej S00kVA

Najkorzystniejszg stanowi oferta zlozona przez

Centrum Elektroniki Stosowanej, ,,CES” Sp. z 0. 0. ul. Wadowicka 3, 30-347 Krakow
Wybrana oferta stanowi najkorzystniejsza ztozong oferte w niniejszym postgpowaniu,

zas jej warto$¢ nie przekracza kwoty, ktdrg Zamawiajgcy moze przeznaczyc¢ na sfinansowanie

przedmiotu zamowienia. W zwiazku z powyzszym, nalezalo postanowi¢ jak we wstepie

[ ——

Oferta; Wykonawca ! Cena !
l | liczba punktow, suma punktow i

—_—_—

iDe]ta Power Sp. Z 0. 0. | 198 406.00 z}
1 Ul. Krasnowolska 82 R, 02-849 Warszawa (odrzucona)

Agregaty Pex-Pool Plus, ul. Metalowcow ?276 208.00 2t

2 35,39-200 Debica i97,13 pkt.
|

‘Cagen s. ¢. Katuzniak Lukasz ;
220 820,00 zt :
 Przynoga Waldemar,

lul. Grunwaldzka 224 F/20, 60-166 Poznan
4

(odrzucona) |

!Centrum Elcktroniki Stosowanej
4 »CES” Sp. 7 0. 0. ul. Wadowicka 3
30-347 Krakow

1
268 278,00 2]
1100 pkt.

1. Dzialajgc na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp odrzucam oferte nr 1 Wykonawcy
Delta Power Sp. Z o. o. ul. Krasnowolska 82 R, 02-849 Warszawa

A} Uzasadnienie prawne —Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp. Zamawiajacy odrzuca




oferte, jezeli jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia z
zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt. 3.

B) Uzasadnienie faktyczne —  Oferta Wykonawcey Delta Power Sp. Z o. o. UL

Krasnowolska 82 R, 02-84Y Warszawa nie odpowiada tresei specviikacji istotnych
warunkow zamowienia \W zakresie doboru kabli na trasie wylycznik gléwny — uklad SZR
(dot. p. d). pytania) zostal przyjety kabel IxLGY240 mm’ na faze. Przyjete przekroje
przewodow sa zanizone, o co najmniej 240 mm?’ na faze i zostaly dobrane jak dla agregatu o
mocy 250 kVA. Ponadto prawidtowe wykonanie ukiadu SZR i wlaczenie w system zasilania
szpitala ma zasadnicze znaczenie do prawidlowego funkcjonowanie systemu. Proponowane
rozwligzanie nie speinia wymagan normy PN-IEC 60364-5-523 w zakresie doboru kabli, ze
wzgledu na niezgodno$é¢ z przepisami Prawa energetycznego 1 SIWZ nie moze by¢ przyjete

do realizacji.

2) Dazialajac na postawie art. 89 ust. I pkt. 2 Pzp odrzucam ofert¢ nr 3 Wykonawcy
Cagen s. ¢. Kaluzniak Lukase, Przynoga Waldemar, , ul. Grunwaldzka 224 F/20, 60-166 Poznan

A. Uzasadnienie prawne — 7Zgodnie z art. 89 ust. | pkt. 2 pzp. Zamawiajacy odrzuca

oferte, jezeli jej tre$¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnyvch warunkédw zamowienia z
zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt. 3.

B,  Uzasadnienie faktyczne — Oferta Wykonawcy Cagen s, ¢. Kaluzniak Lukasz, Przynoga

Waldemar, , ul. Grunwaldzka 224 F/20, 60-166 Poznan nie odpowiada iresci specytfikacji
istotnych warunkow zamowienia. W zalaczniku nr 8 oferty str. 2 jest zapis. ze silnik agregatu
jest chlodzony woda. Ze wzgledu na mozliwo$é rozmrozenia silnika w okresie spadkow
temperatur ponizej 0° C 1 uszkodzenia silnika agregatu oferta nie speinia wymagania
zawartego w ,opisie przedmiotu dostawy” punkt 2 lit. a stanowigcego zalacznik nr 2 do

SIWZ.
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